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Genel Bakis

NJ kontrolore internet iizerinden uzaktan baglanti yapmak icin bazi sartlar
bulunmaktadir. Bunlar :
e Sysmac Studio versiyonu 1.08 veya daha yiiksek olmali.
e NJ kontrolorii internete baglayan routerin IP adresi statik olmali. Eger dinamik
IP kullanilirsa da uzaktan baglanan kisinin bu adresi bilmesi gerekir.

e NJ kontrolor Uzerindeki built-in Ethernet portu kullanilmak zorundadir. CJ1W-
EIP21 kullanilirsa bu islem gerceklesmez.

Kurulum

Bu dokiimanda asagidaki IP adresleri kullanilmistir.

@ Remote PC

. Internet

>
&

. LAN IP
WAN IP 192.168.1.100
1234 '
ROUTER NJ IP

| 192.168.1.10

Sekil 1 : Ornek Baglanti Semasi ve IP Adresleri

“At work for a better life, a better world for all...”
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NJ Ethernet Port Ayarlari

Sekil 1°de de goriildiigii iizere NJ kontroldr ile router ayni IP adres aginda bulunmalidir.

Routerin IP adresini 6grenmek i¢in “Command Prompt” kullanilabilir.

Not: “Command Prompt”u ¢alistirmak i¢in ; Baslat kisminda “cmd.exe” aratilir.

“ipconfig” komutuyla routerin adresi 6grenilebilir. Default gateway kullanilan router’in
IP adresidir.

-

NIJ kontrolor de router ile ayn1 aga alinmalidir. Bunun i¢in “Configurations and Setup’

BN Administrator CAWINDOWS\system32\cmd .exe

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76811
Copyright Cc» 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:sUszersskazmer>ipconfig

Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Wireless Hetwork Connection:

Connection—specific DNS Suffix . :

Link-local IPve Address . . . - feB@::-6818:8292:210e -df ?dx12
IPv4 Address. . . . . . . . .- 192.168.1.133

Subnet Mask . . .. . = 255 255 _255.8@

Default Gateway . . . . . . . = 192.168.1.188

Sekil 2 : Router IP adresinin 6grenilmesi

b

kisminda bulunan “Built-in Ethernet Port Settings” kismindan ilgili ayarlar yapilir. Ve
bu yapilan ayarlar kontrolciiye gonderilir.

“\, Configurations and Setup
Built-in EtherNet/IP Port &=

TR Tcp/ inas
'ﬁg /1P TCP/IP Settings
IP Address

(& Fixed setting
IF address 192 . 168 . __ 1. _10

Subnet mask 255, 255.255. _0
Default gateway 192 . 168 . __ 1. 100

FTP 8 Obtain from BOOTP server.

LIMNK

Fix at the IP address obtained from BOOTP server,

Sekil 3 : NJ Ethernet Portu Ayarlarinin Yapilmasi

“At work for a better life, a better world for all...”
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Router Ayarlari

NJ’nin bagli oldugu routerin igerisinde bazi ayarlar yapmak gerekmektedir. Bu
ayarlar NJ’den bagimsiz olarak router Ureticisi firma ile alakalidir.

Genellikle port yonlendirme ya da DMZ fonksiyonu 6zelligiyle routerin bazi
portlari internete acilir.

DMZ ;

DMZ fonksiyonu en basit tabir ile belirli portlari dogrudan internete agan bir
fonksiyondur. Router ayarlarindan DMZ fonksiyonu aktif edilerek router hazir
hale getirilir.

Port Y6nlendirme ;

Eger “Port Yonlendirme” ile NJ kontrolore uzaktan baglanilacaksa router
tizerinden 4 adet port yonlendirilmelidir.

Bunlar 2223,2224,9610,80 ‘dir.

Port Range Forwarding

Port Range

‘Applicaﬁon
[studgic | [2223 | to [222¢ | [UDP wv| 1921881[10 |
[studic | [seo | to [se10 | [TCP V| 1921681J10 | [
g0 | [TCP v| 1921881J10 | [

Start to End |Promcul| IP Address |Ermble

|Etudic |

Sekil 4 : Routerda Yapilan Port Yonlendirme Ayarlari

Sekilde de goriildiigii iizere NJ kontroldriin kullanacagi 4 port direkt olarak NJ ile
iligkilendirilmistir.

Her routerin farkli arayiizii ve ayarlari vardir. Bunlar1 6grenmek igin ilgili liretici firma
ile iletisime gegmek gerekmektedir.

“At work for a better life, a better world for all...”
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Baglant1 Ayarlari

Tiim ayarlar anlatildig sekilde yapildiktan sonra asagidaki gibi NJ kontrolciiye uzaktan
baglanilabilir. Bu islemi gergeklestirmek i¢in routerin WAN adresi Sysmac Studio’ya
girilmelidir.

Communications Setup » J -

v Connection type
Select a method to connect with the Controller to use every time you go online,

Direct connection via USE
Direct connection via Ethernet

Remote connection via USB -
Ethernet connection via a hub . i igﬂl
Select one method from these options at every online connection.

[ Direct connection via USB

[ Direct connection via Ethernet
[ Remote connection via USB

[ Ethernet connection via a hub -= HEMI
= NET

v Remote IP Address

Select a method te connect with the Controller to use every time you go online,

A 2. 3. 4

| USE Communications Test | | Ethernet Communications Test

Sekil 5 : Sysmac Studio Yardimiyla Uzaktan Erisimin Saglanmasi

Avyarlar basarili sekilde yapildiysa asagidaki gibi bir diyalog ekran1 agilir.

Sysmac Studio

The IP address specified in the communications sstup and Controller's IP address are different,

P address specifiad in the communications sstup: 1.2.3.4

Controller's IP address: 152.168.1.10

In the connection by port forwarding, the IP addrase specified In the communications satup and Cantraller's IP address are different.
Are you sure to connect in this status? (Y/N)

[y ][ %o |

Sekil 6 : Baglant1 Diyalog Ekrani

“At work for a better life, a better world for all...”



[Omron Teknik Destek] NJ’ye Internet Uzerinden Uzaktan Baglanti

Eger baglant1 kurulamazsa yukaridaki adimlar tekrar gozden gecirilmeli.

Uzaktan baglant1 kurma islemi sirasinda sorunlar genellikle router/modem kaynakli
olmaktadir. Dolayisiyla routerda yapilan port yonlendirme, DMZ fonksiyonu gibi
islemlerin nasil yapildigiyla ilgili router iireticisi firmadan yardim almak, ilgili iirtiniin
kullanim klavuzunu kullanmak yararli olacaktir.

“At work for a better life, a better world for all...”



