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Urtin Tanima :

o Bu iiriin ile obje lizerindeki goz ile dahi algilanmasi zor olan renkler algilanabilir.
o Yiiksek dinamik araligina sahiptir.
o loT uyumludur. Sadece 1O link modelleri ile 10 link haberlesme saglanabilir. 10

Link modelleri kullanilan porta gore siparis kodunun sonuna “-IL2(COM2)” ya da
“-1L3(COMQ3)” getirilir.

Baglant1 Terminalleri :

Baglanti semalar1 agagidaki gibi gdsterilmistir:

E35-DCP21-IL3/1L2 E35-DCP21-IL3/1L2

Standard /0 mode (310 mode) Standard 1/0 mode (SI0 mode)
Using Pin2 as an external input #1 Using Pin with & control cutput *1
(eneblad by defzult) (set for 10-Link)
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#1 Pin2 input/output can be switched with the 10-Link communication command “Switchpoint Pin2".
#2 In case of NP connection, please connect the load between Pinl and Pind.
*3 Incase of PNP connection, please connect the load between Pind and Pind.

E35-DCP21-IL3/1L2 E35-DCN21
10-Link communications mode{COM mode)
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Programlama Tuslarinin Agiklamasi :

Operation indicator (Orange)
Turns ON when the mark is detected.
(when Pin 4 is set as NO)

RUN indicator (Green)
Tums ON whille power is supphed.
Blinks during 10-Link communication.

7-segment indicator (White)

Displays the BANK No. being selected. Setup change
[BANK] button
Changes the BANK seatting.
Key lock indicator (White) (BANK NO.)
Tums ON when key locksetting is activated. o A
Sensitivity setting (Background)
Timer indicator (White) [BKGD] button

Turns ON when timersetling is activated. Executes the background teaching.

1-point teaching mode indicator (White) R

Turns ON when 1-poind teaching mode. N——— Sensitivity setting (Mark)
[MARK] button

Executes the mark teaching.

o Out Led : Uriin ¢ikis verdiginde bu led yanar. Konnektdrlii modellerinde 4
numarali pin normalde agik(NO) olarak ayarli gelmektedir.

o Run Ledi : Uriine enerji verilirken bu led yanar ve 10 Link haberlesme esnasinda
ise flas yapar.

o 7 Segment Ledi : Bu iiriine 9 renge kadar 6gretme yapilabilir, ve bu renkler her
kanalda ayr1 ayr1 kaydedilir. Bu gosterge de hangi kanalda olundugunu belirtir.

o Bank Butonu : Kanallar aras1 gegisi saglar.

o Tus Kilitleme; Zaman ve 1 Nokta Ogretme Ledleri : Uriin kiliti aktif oldugu
zaman, zaman ayar1 aktif oldugunda ve 1 nokta 6gretme modu aktif oldugunda bu
ledler beyaz renkte yanarlar.

. Mark Butonu : Ogretilmek istenen renk sensoriin karsisina konuldugunda bu

buton kullanilir.

o BKGD Butonu : Arka plan 6gretilirken bu buton kullanilir.

“At work for a better life, a better world for all...”
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Programlama Modlar1:

1-

Iki nokta ogretme icin asagidaki adimlar izlenir: Kisaca agiklamak gerekirse;
konveyor tizerindeki tiriiniin tizerindeki rengi 6gretmek i¢in “Mark” butonuna 10ms
kadar basilir ve ekranda “T” harfi yanip sonmeye baslar. Ardindan sensore arka plan
ogretilmek i¢in “BKGD” tusuna 10ms kadar basilir ve ekranda “T harfi ii¢ kez yanip
sondiikten sonra tanimlama tamamlanmis olur. Bu modda &gretme yapilirken, 1PT

ledi yanmaz. Boylelikle sadece 6gretme modu tamamlanmis olur.

TDetecting if there is a mark

-
@2-point Teaching
Set to Zpoint ieaching mode in advance.

There is a mark There is no mark

- o ..w»of press s o press
f ; [Hor erver 10m s| f r”ﬂ l.|UI cver 10ms)
= 1" il niking
B = B ==
IR s "t minking h.‘::*f'hd
riot lghting

aN J_I_J_[_J_L SEtI.ID GDI'I‘OlEdEd
OFF t

bilinks: 21 high spesd for 3 imes.

Tek nokta 6gretme metodu i¢in asagidaki adimlar izlenir. Kisaca agiklamak gerekirse;
konveyor tizerindeki {irliniin tizerindeki rengi 6gretmek igin “Mark” butonuna 1s
kadar basili tutulur. Ekranda “T” harfi yanip sonmeye baslar ve 1PT ledi de yanip
sonmeye baslar. Ardindan ekranda “T” harfi {i¢ kez yanip sondiikten sonra renk
tanimlama islemi tamamlanmis olur. Ardindan sensére zeminde {irlin yokken,
“BKGD” tusuna 1sn kadar basili tutularak, tekrar 1PT ledinin yandig
gozlemlendikten sonra, ekranda “T”harfi belirir ve 3 kez yanip sondiikten sonra “T”

harfi sabitlenir. Boylelikle 6gretme modu tamamlanmais olur.
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[ZIDetecting only the certain-colorad mark

f
@1 -point Teaching .:Mark]'-a This is efiective when cnly the background color is changed in a sehup changs

Set i 1.pant beaching made (n atance.
There is & mark

==

“1PT i lightng.

Presg and hold
[fior ower 1s)
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OFF
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dark dahu  dah Setup completed
" biinks af bighspeed fr 3 fimes.

"
@Detecting only the certain-colored background

' i ]
®1-point Teaching (Background) (2} This is eflective when anly the mark caler s changed n 2 sebun change.

Set o 1-point beaching made in adwnce. o
These is no mark.

Prezg and hold
[fior owes 1)

or Smeis  Smeln Seed ]
=
oFF — — —
dorh damh dah deh Setup completed
" biinks af bighspeed fr 3 fimes.

*f" blinking

Fabrika Ayarlarina Alma ve Hata Kodlar1:

Kanal ayarlarini sifirlamak i¢in asagidaki adimlar izlenir. Kisaca agiklamak gerekirse;
hangi kanal ayar1 sifirlanmak isteniyorsa, “BANK?” tusu ile o kanala gelinir. Ardindan
“BKGD ve BANK” tuglarina ayni anda 1sn kadar basili tutulur. Ekran yanip Soniip,

sabitlenene kadar beklenir ve ardindan ilgili kanal ayarlar: sifirlanmis olur.

%2 Initializing settings of each BANK

~N
@ BANK Reset Initialize the settings of the BANK selected(Initialization for each BANK)
Chenge Io e desited B AMRA BAMNK is being S?_Ise;:ted.t Setup completed
10 be inifialized. fimm@.-,':'n'
blinking

Short press Press and Hold both

(less than 1s) (for 1 sec. or longer)
g J

Uriiniin ayarlarini tamamen sifirlamak icin ise, asagidaki adimlar izlenir. Kisaca
aciklamak gerekirse; 1sn kadar “BANK; BKGD ve MARK?” butonlarma 1 sn kadar basili

— )
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tutulur, ekranda === harfi yanip sénmeye baslar. Butonlardan birakilir ve tekrar ekrana
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--f-[ yazisi belirene kadar ayni tuslara tekrar basilir. Boylelikle tiriin tamamen fabrika

ayarlarina alinmais olur.

Factory-default
~
[ Factor}f-dafault Initialize all settings to the Factony-default. (Initialization for all BAMKS)
Initialization Initialization
confirmation screen completed

Press and Hold both Press and Hold both
\_ (fior 1 sec. or longer) {fior 1 s8C. or longer) J

Hata kodlar1 ve anlamlar1 asagidaki tabloda gosterilmistir:
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U= Error Display

Emror Mame / Display*® Cause Hemedy

Internal communication emor
Start up the sensor again.

An emor has occurred If the error occurs again,

Blinking altemately on the system.

replace the sensor.
>
EPPROM system area data emr
Reading out or writing Start up the sensor again.
- in the internal data i
Blinking altemately has failed Irf thceerﬁeﬂgacggragam'
[E-545] = '
EPPROM kA
Lﬁﬁrﬂmm e Reading out or writing Start up the sensor again.
- I'Eh: e in the internal data If the sensor is not recovered,
ghing =Hinking has failed initialize the setting.
QOutput short circuit detection enor
RUN
— Ower current flowing Check wiring and connection of

Blinking Mot lighting to the control output | the connector again.

10-Link communicati ESPONGE
" w'ﬁ““ﬁ"” "™ communications i )
— with the 10-Link Check trr':e connection with
mﬁ Mot lighting master has failed. the 10-Link master.

Teaching emor
OUT RUN
=0 O

Continuous operation

Put the workpiece in the detection

Teaching has failed. area and try teaching again.

#*|Letters are displayed in order by the 7-segment indication.
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