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Network Configurator’den IP Adresi Değiştirme 

Network Configurator’den IP adresi değiştirilirken sınır yoktur. İstenilen IP adresi verilebilir. 

• Cihazın IP adresi default halindeyse ya 192.168.250.1 (DIP switch 4 OFF) ya da 

192.168.1.1’dir (DIP switch 4 ON). 

• Cihazın IP adresi bilinmiyorsa rotary switchler kullanılarak bir IP adresi verilebilir. 

• IP adresi verildikten sonra Network Configurator’den online olunur. 

 

• Online olunduktan sonra Tools – Setup TCP/IP Configuration açılır. 

 

• Get from the Device denilerek cihazın IP adresi çekilir. 

• Yeni IP adresi girilerek üstteki Set to the Device ile cihaza gönderilir. 

• Cihazın enerjisi kapatılarak rotary switchler 0x0 ayarlanır. 

 

• Bu işlemlerden sonra Network Configurator’de girilen IP adresi cihaza ayarlanmış 

olur. 


